Nowa Sol, dnia 22 stycznia 2019 r.
ZP.271.1.2019

Wyjasnienia i zmiana
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowe i rozbudowe
budynku w zwigzku ze zmiang funkcji na potrzeby Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej.

Dziatajgc na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zamawiajgcy Gmina Nowa
Sél — Miasto przekazuje tres¢ pytan, wyjasnienia i zmiany tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia:

Pytanienr 1

Rysunek o nazwie pliku 14.IET7_dach o nazwie SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY
TS SERWEROWNI I TABLICY Bypass UPS, nie dotyczy ogtaszanej inwestycji tylko,
zgodnie z opisem w tabelce, domu pomocy spotecznej ,Jedrek” w Bogatyni, ktorego
inwestorem jest Powiat Zgorzelecki — prosze 0 zamieszczenie wiasciwego rysunku.
Odpowiedz

Wiasciwy rysunek o nazwie "SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY TS SERWEROWNI I
TABLICY Bypass UPS" stanowi zatacznik nr 1 do niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 2

Zwracam sie réwniez z prosbg o doprecyzowanie ile ma by¢ sztuk UPS, bo ilos¢ wg
ww. rysunku to 3 szt., a w przedmiarach 1 szt. oraz o potwierdzenie czy faktycznie ich
dobdr wg opisu ,UPS - jednofazowy Wej. 230V, Wyj, 230V Moc pozorna max 5000VA,
Moc Czynna 4000W Czas podtrzymania [min.] typowe obcigzenie 55, Czas
podtrzymania [min.] petne obcigzenie 35" jest wiasciwy?

Odpowiedz

Zgodnie z wtasciwym rysunkiem wykonawczym o nazwie "SCHEMAT STRUKTURALNY
TABLICY TS SERWEROWNI I TABLICY Bypass UPS" stanowigcym zatacznik nr 1 do
niniejszych wyjasnien, projekt przewiduje 1 szt. UPS. Wymagania minimalne ,UPS -
jednofazowy Wej. 230V, Wyj, 230V Moc pozorna max 5000VA, Moc Czynna 4000W
Czas podtrzymania [min.] typowe obcigzenie 55, Czas podtrzymania [min.] petne
obcigzenie 35”.

Pytanie nr 3

Czy instalacja o$wietlenia awaryjnego jest wyposazona w centralng baterig czy system
monitorowania dziatania lamp.

Odpowiedz

Instalacja oswietlenia awaryjnego jest wyposazona w centralng baterig.
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Pytanie nr 4
Czy system gaszenia gazem - projekt wykonawczy TOM V jest objety zakresem robot

do wykonania, jezeli tak to w ktérym przedmiarze te roboty sg ujete.

Odpowiedz

Tak, system gaszenia gazem jest objety przedmiotem zamdwienia. Podstawg wyceny
jest projekt oraz zestawienie materiatdw str. 30 projektu wykonawczego TOM V.
Roboty te nie zostaty ujete w przedmiarze robot.

Zamawiajacy zwraca uwage, ze zataczone przedmiary robdt majg jedynie charakter
pomocniczy. W przypadku braku w przedmiarze robdt petnego zakresu robot objetych
zamowieniem lub btednej ilosci w pordwnaniu do zakresu wynikajacego z projektu
wykonawczego, wykonawca winien samodzielnie dokonac odpowiednich zmian w
przedmiarze robot, a nastepnie dokona¢ wyceny robét.

Pytanie nr 5

Prosze 0 wyjasnienie do zamdwienia na "Przebudowe i rozbudowe budynku w zwigzku
ze zmiang funkcji na potrzeby Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej "czy w zakres
robot wehodzi wykonanie:

-schodéw i podjazdu wejscie gtdwne,

-schodow i podjazdu od strony kas,

-schoddw od strony parkingu,

-czy szpachlowanie i malowanie scian wewnetrznych i sufitow dotyczy catego obiektu
czy tylko ilosci okreslonych w obmiarach.

Odpowiedz

W zakres robdt wchodzi wykonanie:

- schoddw i podjazdu wejscie gtdwne,

- schoddw i podjazdu od strony kas,

- schoddw od strony parkingu,

- malowanie $cian wewnetrznych i sufitdw (za wyjatkiem sufitdbw pomieszczen, w
ktérych przewidziany jest sufit podwieszony).

Szpachlowanie nalezy wykona¢ w miejscach ubytkow lub braku tynku oraz wyraznych
nierdwnosci np. w miejscach po wyburzeniu przegrody.

UWAGA: Zatgczone przedmiary robdt stuza wytacznie celom informacyjnym. Tym
samym kazdy z wykonawcow musi we wiasnym zakresie oceni¢ ryzyko wyceny
wytgcznie w oparciu o przedmiar robdt, ktdry wymaga samodzielnego sprawdzenia
jego zgodnosci z projektem budowlanym i projektem wykonawczym w szczegolnosci
co do ilosci i zakresu robot.

Pytanie nr 6

Prosze o uscislenie przedmiardw na roboty budowlane:

- poz.1 ktore obiekty sg do rozbiorki,

- poz.189 sadzenie drzew lisciastych-1 szt. ,poz. 190 sadzenie drzew lisciastych -szt.
14, co z pozostatymi roslinami wymienionymi do nasadzen w SIWZ str. 9 pkt 5.7 oraz
wzorze do umowy § 1.

Odpowiedz

Przedmiot zamdwienia nie obejmuje rozbidrki budynku magazynowego, ktorej dokona
zamawiajgcy we wiasnym zakresie przed rozpoczeciem prac objetych niniejszym
zamowieniem.

Zielen ujeta w poz. 189 i 190 przedmiaru zawiera sie w zestawieniu podanym w pkt
5.7 SIWZ, ktory definiuje oraz uzupetnia rodzaj zieleni objetej zamowieniem.
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W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami oraz dokonanymi zmianami tresci
specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia zamawiajacy przedtuza termin sktadania
| ofert z dnia 24 stycznia 2019 r. do dnia 28 stycznia 2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Miejskim w Nowej Soli, ul. M. J. Pitsudskiego
12, sala konferencyjna — II pietro budynku A (wejscie od strony ul. Pitsudskiego)
w dniu 28 stycznia 2019 r. o godz. 10:30.

Powyzsze wyjasnienia i zmiany tresci SIWZ stanowia integralna czesc

specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.

Miejsce publikacji: www.nowasol.pl
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