Urzad Miejski w Nowej Soli, Wydziat Zamoéwien Publicznych
Ul. Marszatka J. Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sdl

ZP.271.0011.2022

Wyjasnienia
tresci specyfikacji warunkow zamowienia nr 1

Dotyczy: postepowania o udzielenie 2zamodwienia na wykonanie
oswietlenia przejsc dla pieszych na terenie miasta Nowej Soli.

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r.
poz. 25) zamawiajgcy Gmina Nowa SOl — Miasto przekazuje tre$¢ pytan oraz
wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéow zamowienia.

Pytanie nr 1

W zwigzku z problemami dostepnosci kabla AKAY (wersja aluminiowa) spodziewane
dostawy w granicach 3-5 miesiecy cena nie zagwarantowany czy mozemy zamienic¢
w/w kabel na odpowiednik YKYXS.

Odpowiedz

Zgodnie z projektem technicznym nalezy zastosowal kable aluminiowe YAKXS
4x35mm (kable o wzmocnionej izolacji).

Pytanie nr 2

Termin realizacji 4 miesigce moze byc¢ zbyt krétki na zakup materiatéw na ktory trzeba
czeka¢ do 3-4 miesiecy, czy dopuszczajg panstwa zamiane stupdw Aluminiowe na
Kompozytowe.

Odpowiedz

Zgodnie z projektem technicznym nalezy zastosowac stupy oswietleniowe ze stopu
aluminium anodowane.

Pytanie nr 3

Dopuszczajg panstwo zamiane opraw spetniajgce wymagania zywotno$¢, gwarancji,
zgodne z projektem Dialux.

Odpowiedz

Zastosowane oprawy o$wietleniowe majg spetniac zatozenia zawarte w dokumentacji
projektowej na poziomie rownym lub wyzszym w zakresie wszystkich parametrow, w
tym fotometrycznych tzn.

- skuteczno$¢ swietlna 140 Im/W przy mocy oprawy 36W

- skuteczno$¢ Swietlna 113,5 Im/W przy mocy oprawy 45W

- skuteczno$¢ swietlna 127 Im/W przy mocy oprawy 60W

- temperatura barwowa 5000K

- wskaznik oddawania braw CRI=70 dla barwy 5000K

- przewidywany czas eksploatacji L80F20 -100000h

Powyzsze wyjasnienia tresci SWZ stanowia integralna czes¢ specyfikaciji

warunkow zamowienia.

Naczelnik Wydzialu Zamoéwien Publicznych
(-) Wojciech Babiarczuk
Podpisano elektronicznie
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